ДОГОВОР № _____

г. Калининград                                                                                         «____»___________2018 г.

          ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» Карузина Михаила Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 17/132 от 29.12.2017 г., с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны,  на основании Протокола заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса предложений от «___» _______ 2018 г. № ___________,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на проведение технического освидетельствования электрооборудования Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «КГК» в количестве 6 (шести) технологических систем, с составлением  актов технического освидетельствования электрооборудования, согласованных с представителем Ростехнадзора, и технического отчета выполненного в соответствии с «Типовой программой технического освидетельствования электрооборудования электрических станций и сетей, Энергобезопасность, Москва, 2009г.». 
Услуги проводятся для определения возможности сохранять во времени значение технических параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения (оценка возможности продления срока эксплуатации).
1.2. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

1.3. Работы выполняются на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.

1.4. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.08.2018г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.Предоставить по запросу Исполнителя техническую документацию на оборудование.

2.1.2.Принять от Исполнителя оказанные услуги с подписанием «Акта приемки оказанных услуг» (далее по тексту – Акт) или предоставить письменное обоснование отказа в течение 5 дней с момента поступления данного Акта. 
2.1.3.Обеспечить допуск командированного персонала Исполнителя для оказания услуг в соответствии с п. 1.1.
2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1.Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации на оборудование.
2.2.2.Составить акты технического освидетельствования электрооборудования, согласовать их с представителем Ростехнадзора. 

2.2.3. Предоставить технический отчет выполненный в соответствии с «Типовой программой технического освидетельствования электрооборудования электрических станций и сетей» и передать Заказчику 1 (один) экземпляр в электронном виде и 2 (два) экземпляра на бумажном носителе на каждую технологическую систему по накладной, до подписания Акта. 
2.2.4.Оформить и предоставить Заказчику Акт, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней следующих после окончания действия настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость оказания услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях и включает в себя затраты на транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.2.Стоимость услуг определяется на основании Сметы (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ____________________________ (_____________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___(____).
3.3. Авансовый платеж по настоящему Договору не предусмотрен.
3.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента полного оказания услуг и подписания Сторонами Акта по настоящему Договору и передачи Заказчику технического отчета.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за просрочку сроков выполнения работ и т.п.) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты более чем на 14 банковских дней, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

4.4. Уплата штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств по Договору.

4.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность оборудования и инструмента принадлежащего Исполнителю.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

5.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением условий настоящего Договора.

Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с действующем законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами Договора.

6.2. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Исполнителя требований:

· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ред. от 19.02.2016) (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013 г. № 328н);
· Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 г. № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

· Приказ Минтруда РФ от 23.12.2014 г. № 1101н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»
· Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго РФ 03.04.1997 г.;

· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 г. № 261);

· Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 г. № 552а «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями».

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 г. № 229);

· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;
· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;
· Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006. утв. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14);
· Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533);
· Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116);
· Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. № 101);
· других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
7.1.2.Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в установленном порядке проверку знаний требований нормативно-технических документов указанных в настоящем Договоре.
7.1.3.Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к оказанию услуг, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.
7.1.4.Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемых для оказания услуг с указанием групп по электробезопасности, а также имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.).
7.1.5.Выполнять требования электробезопасности предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении целевого инструктажа по охране труда и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.
7.1.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах, принадлежащих Заказчику.
7.1.7. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Исполнителя, ответственного за организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места работы, контактный телефон).
7.1.8. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков оказания услуг по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Исполнителя на основаниях п.7.4.3. настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязуется организовать выдачу наряда по форме, указанной в Приложении 7 Приказа Минтруда от 24.07.2013г. № 328н «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
7.3. Исполнитель имеет право:
7.3.1. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами электроустановок. 
7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Исполнителя при оказании услуг на объекте Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить оказание услуг персонала Исполнителя (в порядке определенном п.11.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Исполнителя.
7.4.2. Давать персоналу Исполнителя указания по устранению нарушений требований нормативно-технических документов, указанных в настоящем Договоре.
7.4.3. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба (затрат) вызванного не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков оказания услуг по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Исполнителя на основаниях п.7.4.3. настоящего Договора.
7.4.4. В случае неоднократного нарушения Исполнителем требований нормативно​технических документов, указанных в настоящем Договоре, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Исполнителю.

7.5. Исполнитель несет ответственность за:
7.5.1. Соблюдение требований безопасного оказания услуг персоналом Исполнителя.
7.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по вине персонала Исполнителя, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Исполнителя, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала Исполнителя в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
7.5.3. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований действующих нормативно-технических документов указанных в настоящем Договоре, в установленном объеме на этих объектах.
7.6. Заказчик несет ответственность за:

7.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту работников Исполнителя от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. невозможности полного или частичного исполнения обязательств Сторон, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть на момент заключения настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, природных катаклизмов, эпидемий, военных действий любого характера, гражданских волнений, забастовок, блокады, акта государственного органа и других, срок исполнения обязательства увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать   такие  обстоятельства.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия  обстоятельств непреодолимой  силы, должна не позднее десяти дней с момента наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является документ, выданный соответствующим компетентным государственным (муниципальным) органом. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

         9.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.                                     

         9.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.                                                                                                                                 

         9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
         Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

         9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1 – 9.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
        В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.                                                                                                                                                         

        9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель и Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации (далее – информация), предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

10.2. Стороны обязуются:

10.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

10.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично.

10.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) после расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае не соблюдения командированным персоналом Исполнителя условий охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и иных правил и инструкций, отвечающих за безопасное производство работ на территории Заказчика и его филиалов, Заказчик имеет право отстранить от выполняемых работ по данному договору командированный персонал Исполнителя до момента устранения выявленных нарушений правил безопасного производства работ. При этом срок выполнения работ по данному Договору остается прежним, а отстранение командировочного персонала от выполняемых работ в связи с нарушением правил безопасного производства работ не является уважительной причиной для переноса окончательного срока выполнения работ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только по соглашению Сторон в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.5. Стороны договорились, что до момента обмена оригиналами подписанных и оформленных Договора, приложений, соглашений и иных связанных с Договором документов, действуют и считаются имеющими юридическую силу факсимильные и переданные по электронной почте (в том числе отсканированные) копии указанных документов.
11.6.  Документы, подписанные сторонами, скрепленные печатью и переданные по факсу или электронной почте действительны до получения Сторонами оригиналов.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническое задание;

2. Смета
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Приложение № 1

к Договору №_____ 
от «____» _____________ 2018 г.
Техническое задание на выполнение работ по техническому освидетельствованию электрооборудования ТЭЦ-1
1. Заказчик: Калининградский филиал ОАО «Калининградской генерирующей компании» «ТЭЦ-1», расположенный по адресу - г. Калининград, ул. Киевская, 21.
2. Вид работ: Техническое освидетельствование электрооборудования. Работы выполняются в соответствии с п. 12 и п. 13 данного технического задания.

Работа выполняется на объекте: ТЭЦ-1 Калининградского филиала ОАО «Калининградской генерирующей компании» «ТЭЦ-1», по адресу - г. Калининград, ул. Правая набережная,10а.

3. Цель выполнения работ: Техническое освидетельствование проводится для осуществления независимой всесторонней экспертной оценки текущего состояния оборудования, уточнения сроков и условий эксплуатации, а также определения необходимых мер (дополнительного диагностического контроля, ремонта, модернизации, реконструкции или замены оборудования) для обеспечения безаварийного и безопасного выполнения технологических функций, возлагаемых на оборудование энергосистемой. 
Результатом работы являются: Акты технического освидетельствования технологических систем, подписанные Заказчиком, Исполнителем и представителем надзорного органа, технический отчет выполненный в соответствии с «Типовой программой технического освидетельствования электрооборудования электрических станций и сетей, Энергобезопасность, Москва, 2009г.». 
4. Технологическая часть:
Техническое обследование выполняется в соответствии с требованиями:

· Правил устройств электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204).
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утверждено Минэнерго России № 229 от 19.06.03).

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей СО 153-34.20.501-2003
· Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.
· Правил устройств электроустановок (утверждено Минэнерго России № 08.07.2002 №204);
· Объемом и нормам испытаний электрооборудования.
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской  Федерации. М., 2003г.
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н).
5. Сроки выполнения работ: с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
6. Стоимость и условия оплаты работ:
· Смета должна быть составлена по ФЭРп 81-04-01-2001 «Электротехнические устройства» в соответствии с п. 13 Технического задания.

· Стоимость работ определяется сметой, составленной Исполнителем и до начала работ  утвержденной Заказчиком.
· Стоимость работ по Договору так же включает в себя транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Условия оплаты: 

· Подрядная организация представляет по факту выполненных работ «Акта приемки оказанных услуг»  (далее – Акт).
·  Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней, с момента полного окончания работ и подписания Сторонами Актов по настоящему Договору и передачи Заказчику технического отчета.
·  Авансовый платеж не предусмотрен.
7. Требования к выполнению работ 
Исполнитель обязан:

· обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации на оборудование;

· представить подтверждение практического опыта выполнения аналогичных работ с указанием конкретных объектов за последние 3 года (с указанием объемов оказанных работ и адресов объектов);

· допускать к работам обученный и аттестованный персонал, имеющий необходимые удостоверения (группу по электробезопасности);

· необходимое количество персонала определяет Подрядчик;

· иметь материально-техническую базу (современные приборы, оборудование) для испытания и измерения соответствующего электрического оборудования и защитных средств.
Необходимая документация:

· Представить свидетельство о регистрации электролаборатории в Центральном управлении Федеральной     службы по экологическому, технологическому и атомному надзору со следующим перечнем разрешенных видов испытаний и (или) измерений: 1.1. Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий (напряжением до 110 кВ). 1.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 1.3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. 1.4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN. 1.5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО). 1.6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей. 1.7. Испытание электрооборудования (напряжением до 110 кВ) повышенным напряжением. 1.9. Испытание защитных средств на стационарном стенде. 1.10. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 110 кВ). 1.11. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 330 кВ). 1.12. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов. 2. Визуальный осмотр.
· Документально подтвердить аттестацию персонала направляемого для выполнения работ в соответствии с ПБ 03-440-02.
· Представить копии 5 договоров на выполнение аналогичных работ за последние 3 года.
· Представить отзывы, рекомендации.
· Представить свидетельство об аттестации лаборатории в соответствии с перечнем областей аттестации лабораторий неразрушающего контроля: 
I. Наименование оборудования:

12.  Оборудование электроэнергетики.

II. Виды (методы) неразрушающего контроля:

9. Тепловой.

11. Визуальный и измерительный.

III. Виды деятельности: проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

8. Безопасность труда:

Подрядчик обязуется при выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований:

· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утверждены приказом  Минэнерго России № 229 от 19.06.2003), М.: СПО ОРГРЭС, 2003, (раздел 1)

· Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н);

· Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н с изменениями и дополнениями от 12.12.2013 и 20.02.2014;

· Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 28.03.2014        № 155н);

· Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1101н); 
· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н); 

· Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003);
· Стандарта организации СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям» (утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р); 

· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н);

· Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 (утв. РАО "ЕЭС России" 16.08.2002);
· Правил по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда РФ от 01.06.2015                       № 336н);

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03  №229);

· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

· Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Ч.II. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0‑21.601‑98);

· Правил по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи (утв. приказом Минсвязи РФ от 25.12.2002 № 148)

· Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79;

· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;

· Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;

· Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006, утв. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.;

· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

· Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р);

· Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

· Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

· Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. N 101);
· СО 34.20.562-2003. Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. М.: НЦ ЭНАС, 2004
· других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.

3. График технического освидетельствования электрооборудования:
	№

п/п
	Наименование технологической системы
	Месяцы

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	РУСР 0,4 кВ I секция 

(инв. № 00415) и трансформатор 41Т (инв. № 36645)
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.
	РУСР 0,4 кВ II секция (инв. № 00415) и трансформатор 42Т (инв. № 36643)
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	3.
	РУСР 0,4 кВ III секция (инв. № 00415) и трансформатор 43Т (инв. № 36644)
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	4.
	РУСР 0,4 кВ IV секция (инв. № 00401) и трансформатор 44Т (инв. № 36646)
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	5.
	РУСР 0,4 кВ секция м/х
(инв. № 36653) 
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	6.
	РУСР 6 кВ (инв. № 00415) и трансформатор 40Т (инв. № 36642)
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	


4. Состав технологических систем подлежащих техническому освидетельствованию:
1.Состав технологической системы «РУСР-0,4 кВ  I секции»
	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-0,4 кВ  I секции п/с 1 «А»

	1.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 1А
	6983
	1967
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3716 160 А 

Сборка ЗРУ-10кВ
	
	225
	1959
	30

	2.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 1Б
	Р
	1967
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4Н 250А    Д «К-1»  125кВт, 735об/мин, 246А
	
	-
	1969
	30

	3.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 1
	Р-1
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124  120А 

ООО «Вестлайтком»
	
	8339
	1959
	30

	4.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 2
	Р-2
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134 140А   ЦЭН «А» К-1  45кВт, 1470об/мин, 84А
	
	931
	1959
	30

	5.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 3
	Р-3
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А15-8Н  400А  

ООО «Балтполимер»
	
	8340
	1959
	30

	6.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 4
	Р-4
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134 200А 

Сборка багерной
	
	-
	1959
	30

	7.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 5
	Р-5
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН-2 35А  

Освещение конденсатного помещения
	
	-
	1977
	30

	8.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 9
	Р-9
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134, 200А, ЦЭН «Б» К-2

75кВт, 1450 об/мин, 138А
	
	-
	1959
	30

	9.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 10
	Р-10
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель ВА57Ф35  200А 

Сборка ХВО-3
	
	8342
	1959
	30

	10.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 11
	Р-11
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А  Резерв
	
	-
	1977
	30

	11.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 12
	Р-12
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Силовая сборка К-1

Сборка задвижек
	
	-
	1977
	30

	12.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 13
	Р-13
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А Сборка вент. К1-3
	
	-
	1977
	30

	13.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 14
	Р-14
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Сборка маш.зала 1»А»
	
	-
	1977
	30

	14.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 15
	Р-15
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель КП-1002, 1000А

Рабочий тр-р 41Т
	
	8338
	1959
	30

	15.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 16
	-
	1959
	30

	
	Секционный рубильник

1 «А»  1500А
	
	Р-16
	1959
	30

	РУСР-0,4 кВ  I секции п/с 1 «Б»

	16.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 17
	Р-17
	1959
	30

	
	Секционный рубильник 

1 «Б» 1500А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН 10А

Тр-р напряжения 2НОС-0,5
	
	-
	1959
	30

	17.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 18
	Р-18
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  200А

Сборка багерной
	
	-
	1959
	30

	18.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 19
	Р-19
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  200А

Рез.контактор маш.зала
	
	-
	1959
	30

	19.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 20
	Р-20
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А КЭП-4
	
	-
	1976
	30

	20.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 21
	Р-21
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124 100А

ТОН I секции
	
	-
	1974
	30

	21.
	Рубильник 200А
	Ячейка № 22
	Р-22
	1959
	30

	
	Предохранитель ПН 60А

ТОН I секции
	
	-
	1974
	30

	22.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 23
	Р-23
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-250А Резерв
	
	-
	1974
	30

	23.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 24
	Р-24
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Сборка маш.зала 1 «Б»
	
	-
	1976
	30

	24.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 25
	Р-25
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Силовая сборка К.Ц.1
	
	-
	1974
	30

	25.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 26
	Р-26
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Сил.сборка К-1 
	
	-
	1979
	30

	26.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 27
	Р-27
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А2050 1500А

АРП-1 (СРП-2)
	
	18702
	1959
	30

	27.
	Шинный мост РУСР-0,4 кВ  I секции п/с 1 «А»
	I секция

 п/с 1 «А»
	-
	1959
	30

	28.
	Шинный мост РУСР-0,4 кВ  I секции п/с 1 «Б»
	I секция

 п/с 1 «Б»
	-
	1959
	30

	29.
	Электродвигатель Д «К-1»

АО 103-8М, 125кВт, 735об/мин, 246А
	-
	671182
	1963
	30

	30.
	Электродвигатель ЦЭН «А» К-1

4АМ200L4У3, 45кВт, 1470об/мин, 84А
	-
	10616
	1977
	30

	31.
	Электродвигатель ЦЭН «Б» К-2

АО-2 91-4, 75кВт, 1450об/мин, 138А
	-
	-
	1969
	30

	32.
	Трансформатор 41Т

Тип ТМ 630/6

Р ном = 630 кВА,

U ном = 6,3/0,4 кВ,

I ном = 57,8/910 А,

∆ Ро = 2,500 кВт,

Сх. соед. – Y/Y-0,

Uкз = 5,97, ∆ Рк = 8,000 кВт,

Вес с маслом – 2885 кг,

Вес масла – 770 кг.
	Ячейка трансфор-ра 41Т
	1823
	1967
	30


2.Состав технологической системы «РУСР-0,4 кВ  II секции»
	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-0,4 кВ  II секции п/с 2 «А»

	1.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 32
	Р-32
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А2050 1500 А АРП-2
	
	-
	1959
	30

	2.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 33
	Р-33
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124 100А       КЭН-7  

17кВт, 1450об/мин, 32А
	
	8350
	1959
	30

	3.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 34
	Р-34
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель ВА57Ф35  200А

Сборка ХВО-4  
	
	-
	1979
	30

	4.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 35
	Р-35
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН 10А

Вентилятор РУСР-0,4кВ

0,27кВт, 1400 об/мин, 0,83А
	
	-
	1979
	30

	5.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 36
	Р-36
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН-2 120А

Сварка за К1-3
	
	-
	1979
	30

	6.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 37
	Р-37
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН 60А

Резерв
	
	-
	1979
	30

	7.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 38
	Р-38
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН-2 150А  

Силовая сборка К-2
	
	-
	1977
	30

	8.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 39
	Р-39
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН-2 100А

Сборка золоудаления
	
	-
	1959
	30

	9.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 40
	Р-40
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранители ПН-2 100А

Резерв
	
	-
	1969
	30

	10.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 41
	Р-41
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124 У4 50А     Резервное питание    освещения   Iс
	
	8352
	1977
	30

	11.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 42
	Р-42
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-25А Освещение К-1
	
	-
	1977
	30

	12.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 43
	Р-43
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-35А Освещение РУСР-0,4кВ  IIс  и дымососной
	
	-
	1977
	30

	13.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 44
	Р-44
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-35А Освещение пит. отделения
	
	-
	1977
	30

	14.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 45
	Р-45
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А

Сварка дымососной

Сварка за К 1-3
	
	-
	1979
	30

	15.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 46
	Р-46
	1959
	30

	
	Секционный рубильник

2 «А»  1500А
	
	
	1959
	30

	РУСР-0,4 кВ II секции п/с 2 «Б»

	16.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 47
	Р-47
	1959
	30

	
	Секционный рубильник
2 «Б» 1500А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН 10А

Тр-р напряжения 2НОС-0,5
	
	-
	1979
	30

	17.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 48
	Р-48
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АD-105 1000А

Питание полусекции 2 «В»
	
	8354
	1967
	30

	18.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 52
	Р-52
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН-2 150А

Силовая сборка дренажного помещения
	
	-
	1979
	30

	19.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 53
	Р-53
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-250А ООО «Балтполимер»
	
	-
	1976
	30

	20.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 54
	Р-54
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-250А

Резерв
	
	-
	1974
	30

	21.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 55
	Р-55
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН-2 150А

Сборка золоудаления
	
	-
	1974
	30

	22.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 56
	Р-56
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Сборка задвижек К-2

Силовая сборка К-2
	
	-
	1974
	30

	23.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 57
	Р-57
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Резерв
	
	-
	1976
	30

	24.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 58
	Р-58
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВВ (Блок АВВ) 32А ООО «Телеком XXI век (МТС)
	
	-
	1987
	25

	25.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 59
	Р-59
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134 200А  ЦЭН «Б» К-3 

45кВт, 1470 об/мин, 84А
	
	171295
	1967
	30

	26.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 60
	Р-60
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВВ (Блок АВВ) 32А

Резерв
	
	-
	1987
	30

	27.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 61
	Р-61
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А15 250А

Щит 0,4кВ ГЩУ-2 «Б»
	
	8357
	1959
	30

	28.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 62
	Р-62
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-10А Вытяжная вентиляция 

РУСР-0,4кВ IIc
	
	-
	1967
	30

	29.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 63
	Р-63
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134 140А         КЭН-6

20кВт, 1460 об/мин, 38,5А
	
	8358
	1959
	30

	30.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 64
	Р-64
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  1400А   ЦЭН «А» К-2

66кВт, 1480 об/мин, 124А
	
	-
	1959
	30

	31.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 65
	Р-65
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А2050 1500А Рабочий тр-р 42Т
	
	10704
	1959
	30

	32.
	Трансформатор 42Т

Тип ТМ 750/6

Р ном = 750 кВА,

U ном = 6,3/0,4 кВ,

I ном = 68,7/1085 А,

∆ Ро = 2,520 кВт,

Сх. соед. – Y/Y-0,

Uкз = 7,25, ∆ Рк = 13,000 кВт,

Вес с маслом – 4270 кг,

Вес масла – 1550 кг.
	Ячейка трансфор-ра 42Т
	633387
	1970
	30

	РУСР-0,4 кВ II секции п/с 2 «В»

	33.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 66
	Р-66
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А

Питающая перемычка 

от п/с 2 «Б»
	
	
	
	

	34.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 67
	Р-67
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 250А     «Д» К-4  

100кВт, 970 об/мин, 181А
	
	3284
	1967
	30

	35.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 68
	Р-68
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 200А  «В» К-4 

100кВт, 970 об/мин, 181А
	
	30098
	1967
	30

	36.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 69
	Р-69
	1967
	30

	
	Рубильник 250А

Резерв
	
	
	
	

	37.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 70
	Р-70
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 200А   «Д» К-2 

125кВт, 735 об/мин, 246А
	
	3285
	1967
	30

	38.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 71
	Р-71
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А 

Резерв
	
	3276
	1967
	30

	39.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 72
	Р-72
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А 

Сборка сварки питающего отделения
	
	-
	1967
	30

	40.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 73
	Р-73
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А 

Сборка ХВО-1
	
	3277
	1967
	30

	41.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 74
	Р-74
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А Сборка ГРП
	
	-
	1967
	30

	42.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 75
	Р-75
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А     Сборка задвижек бойлерной
	
	3278
	1967
	30

	43.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 76
	Р-76
	1967
	30

	
	Рубильник 250А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А 

Сборка задвижек К 4-5
	
	-
	1967
	30

	Сборка резервного питания №2 (СРП-2)

	44.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 28
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А

АРП-1 (СРП-2)
	
	Р-28
	1959
	30

	45.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 29
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А

Резервное питание №2

 (от СРП-1)
	
	Р-29
	1959
	30

	46.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 30
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А Р2315

К авт.рез.пит.№4 (IIс)
	
	Р-30
	1959
	30

	47.
	Фрагмент шинного моста 
	Ячейка № 31
	Р-31
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический 

выключатель

А2050  1500А 

АРП-2 (СРП-2)
	
	-
	1959
	30

	48.
	Шинный мост РУСР-0,4 кВ  II секции п/с 2 «А»
	II секция

 п/с 2 «А»
	-
	1959
	30

	49.
	Шинный мост РУСР-0,4 кВ  II секции п/с 2 «Б»
	II секция

 п/с 2 «Б»
	-
	1959
	30

	50.
	Шинный мост РУСР-0,4 кВ  II секции п/с 2 «В»
	II секция

 п/с 2 «В»
	-
	1959
	30

	51.
	Электродвигатель ОА2-62-А, 17кВт, 32А , 1450 об/мин, 
	КЭН-7 
	29257
	1972
	30

	52.
	Электродвигатель 
АОЛ 21-4, 0,27 кВт, 0,83 А, 1470 об/мин
	Вентилятор РУСР-0,4кВ IIс  п/с 2 «А»
	-
	1977
	30

	53.
	Электродвигатель 
4АМ200LУ3, 45кВт, 84А, 1450об/мин
	ЦЭН «Б» К-3
	171295
	1979
	30

	54.
	Электродвигатель 
АО-72-4, 20кВт, 38А, 

1460 об/мин
	КЭН-6
	-
	1969
	30

	55.
	Электродвигатель 
HZUR 642В3, 66кВт, 124А, 1480 об/мин
	ЦЭН «А» К-2
	-
	1987
	25

	56.
	Электродвигатель 
АО-102-8М, 100 кВт, 198 А, 735 об/мин
	«Д» К-4
	1076
	1967
	30

	57.
	Электродвигатель 
АО-101-6М, 100 кВт,181 А, 970 об/мин
	«В» К-4
	8443
	1967
	30

	58.
	Электродвигатель 
АО-103-8М, 125 кВт, 246 А, 735 об/мин
	«Д» К-2
	10015
	1967
	30


3. Состав технологической системы «РУСР-0,4 кВ  III секции»

	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-0,4 кВ  III секции п/с 3 «А»

	1.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 1-2
	11531
	1959
	30

	
	Рубильник 1500А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А2050 2000А   Силовой трансформатор     № 43Т 
ТМ-750/10  6300/400В 
	
	1070
	1959
	30

	2.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 3
	8324
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А 
Сборка наплавочной
	
	-
	-
	30

	3.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 4
	8326
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  140А ЦЭН «Б» К-1
45кВт, 1470об/мин, 84А
	
	133112
	1963
	30

	4.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 5
	8326
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124 60А КЭН-5 
20кВт, 1460об/мин, 38,5А
	
	53334
	1977
	30

	5.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 6
	8324
	1969
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  200А ЦЭН «А» К-3 

45кВт, 1470об/мин, 84А
	
	90051
	1969
	30

	6.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 7
	8327
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124 100А КЭН-4, 
17кВт, 1450об/мин, 33А
	
	523119
	1977
	30

	7.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 8
	8327
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АП-50-3МТ     Автомат опробования приводов
	
	-
	1977
	30

	8.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 9
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А 
Сборка №2 ЗРУ 
	
	-
	-
	30

	9.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 10
	8328
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124  100А Резервное питание освещения III секции
	
	503/119
	1974
	30

	10.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 11
	8328
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/35А ШР Освещение К 2-3
	
	-
	-
	30

	11.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 12
	8328
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/35А Освещение К-5
	
	-
	-
	30

	12.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 13
	8328
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/25А ЩР освещение РУСР-0,4кВ
	
	-
	-
	30

	13.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 14
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А Вентилятор дроби «А» К-4 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	
	-
	-
	30

	14.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 15
	8329
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Сборка задвижек К-3; сборка вент.др. К-3
	
	-
	-
	30

	15.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 16
	-
	-
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А Вентилятор дроби «Б» К-4 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	
	-
	-
	30

	16.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 17
	8329
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Силовая сборка РОУ
	
	-
	1959
	30

	17.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 18
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Сборка эл.мастерской; сборка КИП
	
	-
	-
	30

	18.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 19
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Резерв
	
	-
	-
	30

	19.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 20
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А15-4 250А

 СТУ-1; СТУ-1А; СТУ-2 
	
	47928
	1959
	30

	20.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 21
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВВ             ООО «Телеком 21 век»
	
	-
	1987
	25

	21.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка 

№ 22
	8331
	1959
	30

	
	Секционный руб. № 3«А» 1000А
	
	
	
	

	РУСР-0,4 кВ  III секции п/с 3 «Б»

	22.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка

 № 23
	-
	1959
	30

	
	Секционный руб. № 3«Б» 1000А
	
	
	
	

	23.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 24
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А 
Сборка задвижек К-3

Силовая сборка К-3
	
	-
	-
	30

	24.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 25
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Резерв
	
	-
	-
	30

	25.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 26
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А Силовая сборка  РОУ
	
	-
	-
	30

	26.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 27
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А Вентилятор дроби «А» К-5 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	
	-
	1959
	30

	27.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 28
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100А Вентилятор дроби «Б» К-5 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	
	-
	1959
	30

	28.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 29
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124  60А

 «Связь РТСЮ»
	
	-
	1959
	30

	29.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 30
	8333
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/35А Освещение К-4
	
	-
	1959
	30

	30.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 31
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/35А Резервное питание освещения III  секции; ТОН III  секции
	
	-
	1959
	30

	31.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 32
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/25А Освещение бытового корпуса
	
	-
	1959
	30

	32.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 33
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-100/30А Лебедка на крыше 10кВт
	
	-
	1959
	30

	33.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 34
	8334
	1959
	30

	
	Рубильник 1000А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель ВА55-41 1000А КЭП № 3
	
	1039758
	1959
	30

	34.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 35
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3134  140А Резерв
	
	-
	1959
	30

	35.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 36
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 630А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель ВА88-35  250А  СТУ-2
	
	-
	1959
	30

	36.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 37
	8335
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-150А 
Сборка НРУ 6кВ
	
	-
	1959
	30

	37.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 42
	3287
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-10Н 1000А  ДК-5 
100кВт, 735об/мин, 198А
	
	10959
	1959
	30

	38.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 43
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 200А  ВК-5  
100кВт, 970об/мин, 191А
	
	-
	1959
	30

	39.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 44
	3286
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Предохранитель ПН2-200А Резерв
	
	-
	-
	30

	40.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 45
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 250А,  ДК-3  
125кВт, 736об/мин, 246А
	
	10059931
	1976
	30

	41.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 46
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВ-4Н 250А  Сборка КНС
	
	817
	1967
	30

	42.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 47
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С  120А,  ЗМГ 
40кВт, 1470об/мин, 77А
	
	38
	1967
	30

	43.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 48
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А 
Сборка задвижек К-4
	
	40
	1967
	30

	44.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 49
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А Сборка ХВО-2
	
	126
	1967
	30

	45.
	Фрагмент шинного моста
	ячейка № 50
	-
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А Сборка задвижек бойлерной
	
	186
	1967
	30

	46.
	Фрагмент шинного моста 
	ячейка № 51
	3280
	1959
	30

	
	Рубильник 200А
	
	
	
	

	
	Автоматический выключатель А3124  100А ТОН  III секции 
	
	4623-119
	1959
	30

	47.
	Шинный мост от 43Т
	
	-
	1959
	30

	48.
	Электродвигатель 
45кВт, 1470об/мин, 84А
	ЦЭН «Б» К-1
	133112
	1963
	30

	49.
	Электродвигатель 

20кВт, 1460об/мин, 38,5А
	КЭН-5
	53334
	1977
	30

	50.
	Электродвигатель 
45кВт, 1470об/мин, 84А
	ЦЭН «А» К-3
	90051
	1969
	30

	51.
	Электродвигатель, 
17кВт, 1450об/мин, 33А
	КЭН-4
	523119
	1977
	30

	52.
	Электродвигатель 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	Вентилятор дроби «А» К-4
	-
	1959
	30

	53.
	Электродвигатель 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	Вентилятор дроби «Б» К-4
	-
	1959
	30

	54.
	Электродвигатель 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	Вентилятор дроби «А» К-5
	-
	1959
	30

	55.
	Электродвигатель 
17кВт, 2920об/мин, 33А
	Вентилятор дроби «Б» К-5
	-
	1959
	30

	56.
	Электродвигатель 
100кВт, 735об/мин, 198А
	ДК-5 
	10959
	1959
	30

	57.
	Электродвигатель 
100кВт, 970об/мин, 191А
	ВК-5  
	-
	1959
	30

	58.
	Электродвигатель 
125кВт, 736 об/мин, 246А
	ДК-3 
	10059931
	1976
	30

	59.
	Электродвигатель 
40кВт, 1470об/мин, 77А
	ЗМГ 
	38
	1967
	30

	60.
	Трансформатор 43Т

Тип ТМ 750/6

Р ном = 750 кВА,

U ном = 6,3/0,4 кВ,

I ном = 68,7/1085 А,

∆ Ро = 2,520 кВт,

Сх. соед. – Y/Y-0,

Uкз = 7,25, ∆ Рк = 13,000 кВт,

Вес с маслом – 4270 кг,

Вес масла – 1550 кг.
	Ячейка трансфор-ра 43Т
	633399
	1970
	30


4. Состав технологической системы «РУСР-0,4 кВ  IVсекции»
	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-0,4 кВ  IV секции п/с 4 «А»

	1.
	Рубильник 1000А
	ячейка № 1
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-10Н 1000А силовой трансформатор  44Т 
ТМ-560/35 6300/400В 
	
	740
	1975
	30

	2.
	Рубильник 600А
	ячейка № 2
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А щит 0,4кВ ГЩУ
	
	610
	1975
	30

	3.
	Рубильник 600А
	ячейка № 3
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка вентил. пик.котла№1
	
	612
	1975
	30

	4.
	Рубильник 600А
	ячейка № 4
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка вентил. пик.котла №2
	
	608
	1975
	30

	5.
	Рубильник 600А
	ячейка № 5
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка оч.сооруж. №2
	
	617
	1975
	30

	6.
	Рубильник 600А
	ячейка № 6
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка №1 мазутонасосной
	
	687
	1975
	30

	7.
	Рубильник 600А
	ячейка № 7
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А 
сборки задвижек ПК-1-2
	
	12
	1975
	30

	8.
	Рубильник 600А
	ячейка № 8
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка пик.кот. №2, сборка РС
	
	332
	1975
	30

	9.
	Рубильник 600А
	ячейка № 9
	-
	1975
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А сборка ГРП, сборка НТВ
	
	5019
	1975
	30

	10.
	Рубильник 1000А СА 4с
	ячейка № 10
	-
	1975
	30

	РУСР-0,4 кВ  IV секции п/с 4 «Б»

	11.
	Автоматический выключатель АВМ-10С 1000А СА 4с 
	ячейка № 11
	104
	1972
	30

	12.
	Рубильник 600А
	ячейка № 12
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А 
освещение пик.кот.
	
	398
	1972
	30

	13.
	Рубильник 600А
	ячейка № 13
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А сварка пик. кот.
	
	592
	1972
	30

	14.
	Рубильник 1000А
	ячейка № 14
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-10Н 1000А РУСР 0,4кВ II секции мазутного хозяйства
	
	489
	1972
	30

	15.
	Рубильник 600А
	ячейка № 15
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 120А сборка задвиж. ПК-1-2
	
	855
	1972
	30

	16.
	Рубильник 600А
	ячейка № 16
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка вентил. пик.котла №2
	
	611
	1972
	30

	17.
	Рубильник 600А
	ячейка № 17
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка оч.сооруж.№1
	
	603
	1972
	30

	18.
	Рубильник 600А
	ячейка № 18
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка вентил. пик.котла №1
	
	609
	1972
	30

	19.
	Рубильник 600А
	ячейка № 19
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А Сборки скл. №1 и №2
	
	8005
	1972
	30

	20.
	Рубильник 1000А
	ячейка № 20
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-10Н 1000А АРП №4
	
	745
	1972
	30

	21.
	Трансформатор 44Т

Тип ТМ 560/6

Р ном = 560 кВА,

U ном = 6,3/0,4 кВ,

I ном = 51,3/808А,

Сх. соед. – Y/Y-0,

Uкз = 7,25, ∆ Рк = 10,300 кВт,

Вес с маслом – 3930 кг,

Вес масла – 1310 кг.
	Ячейка трансфор-ра 44Т
	22597
	1960
	30


5. Состав технологической системы «РУСР-0,4 кВ  секции м/х»
	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-0,4 кВ  мазутного хозяйства II секции 

	1.
	Рубильник 1000А 
ввод от п/с 4 «Б»
	ячейка № 15
	-
	1970
	30

	2.
	Рубильник 600А Резерв
	ячейка № 14
	-
	1970
	30

	3.
	Рубильник 600А Сборка № 2 мазутонасосной
	ячейка № 13
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 200А сборка № 2 мазутонасосной
	
	297652
	1972
	30

	4.
	Рубильник 1000А
	ячейка № 12
	-
	1972
	30

	
	Автоматический выключатель АВМ-4С 250А 
ОМН-2, 40 кВт 1500 об/мин
	
	-
	1972
	30

	
	
	
	47719
	1980
	30

	5.
	Рубильник 1000А Резерв
	ячейка № 11
	-
	1970
	30

	РУСР-0,4 кВ  мазутного хозяйства I секции

	6.
	Секционный рубильник 600А п/с 4 «Б» и 4«А»
	ячейка № 10
	-
	1970
	30

	7.
	Рубильник 250А «Союз ТТМ»
	ячейка № 9
	-
	1980
	30

	
	Предохранитель ПН2-100А 
	
	-
	-
	-

	8.
	Рубильник 250А Резерв
	ячейка № 8
	-
	1970
	30

	9.
	Рубильник 250А 

Сварка М/Х №1
	ячейка № 7
	-
	1972
	30

	
	Предохранитель ПН2-100А
 Склад ЭЦ и Склад ХВО
	
	-
	-
	-

	10.
	Рубильник 250А сварка м/х №2
	ячейка № 6
	-
	1972
	30

	
	Предохранитель ПН2-100А
сварка м/х №2
	
	-
	-
	-

	11.
	Рубильник 250А Резерв
	ячейка № 5
	-
	1970
	30

	
	Предохранитель ПН2-250А
Резерв
	
	-
	-
	-

	12.
	Рубильник 250А Резерв
	ячейка № 4
	-
	1970
	30

	
	Предохранитель ПН2-250А
Резерв
	
	-
	-
	-

	13.
	Рубильник 250А Резерв
	ячейка № 3
	-
	1970
	30

	
	Предохранитель ПН2-250А
Резерв
	
	-
	-
	-

	14.
	Рубильник 250А Резерв
	ячейка № 2
	-
	1970
	30

	
	Предохранитель ПН2-250А
Резерв
	
	-
	-
	-

	15.
	Предохранитель ПН2-500А
	ячейка № 1
	-
	-
	-

	
	Рубильник 600А Силовой трансформатор  
	
	-
	1980
	30

	16.
	Силовой трансформатор  
	ячейка 
транс-ра 
	
	
	


6. Состав технологической системы «РУСР-6 кВ»

	№ п/п
	Наименование оборудования и элементов, включённых в технологическую систему, основные технические характеристики и тип.
	Диспетчерское наименование
	Заводской номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы (лет)

	РУСР-6 кВ  I секции 

	1.
	Шинный мост I с.ш.
	Ic. РУСР-6 кВ
	-
	1959
	30

	2.
	Предохранители  ПКТ-10
	ячейка № 1 ТН-Ic
	
	1959
	30

	
	Трансформатор напряжения НТМИ-6 6000/100, класс 0,5
	
	3121
	1959
	30

	3.
	Выключатель масляный 41Т

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 2 41Т
	14592
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	92002

92310

-
	1959
	30

	4.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 600/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 3 2В1ШР
	59979
69979

-
	1959
	30

	5.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 4
ПЭН-3
	94759

94737

-
	1959
	30

	6.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 5
ПЭН-2
	91897

91920

-
	1959
	30

	7.
	Выключатель масляный ПОЖ-2
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 6
ПОЖ-2
	14543
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТПЗЛФ-10 – 1 шт.
	
	91946

94760

60970
	1959
	30

	8.
	Выключатель масляный 
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 7
Резерв
	1997
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	3187

-

-
	1959
	30

	9.
	Заземляющие ножи 1 секции
	ячейка № 8
ЗН Iс
	-
	1959
	30

	10.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 9
ВК-3
	94199

95453

-
	1959
	30

	11.
	Выключатель масляный 
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 10
Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	
	
	

	12.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТПЗЛФ-10 – 1 шт.
	ячейка № 11
СЭН-2
	28187

28107

55564
	1959
	30

	13.
	Выключатель масляный 42Т
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 12
42Т
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	92758

92219

-
	1959
	30

	14.
	Трансформаторы тока:

ТПОЛ-10  Ктт = 600/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 13
3В9ШР
	-
	1959
	30

	15.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 14
СЭН-1
	94723

28054

-
	1959
	30

	
	
	
	
	
	

	16.
	Выключатель масляный 40Т
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 16

40Т
	14582
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	91901

94735

-
	1959
	30

	РУСР-6 кВ  II секции

	17.
	Шинный мост I с.ш.
	Ic. РУСР-6 кВ
	-
	1959
	30

	18.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 18

ПЭН-4


	91902

91945

-
	1959
	30

	19.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 19

СВ-6
	-
	1959
	30

	20.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 20

Резерв
	14583
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	21.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 21

ВК-2
	-
	1959
	30

	22.
	Выключатель масляный ПОЖ-1 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 22

ПОЖ-1
	14590
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	92344

91903

-
	1959
	30

	23.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 23

Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	24.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 24

Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	25.
	Заземляющие ножи 2 секции
	ячейка № 25

З/Н IIc
	-
	1959
	30

	26.
	Выключатель масляный 44Т
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 26

44Т
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	27.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 27

Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	28.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 28

СЭН-3
	-
	1959
	30

	29.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 29

Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	30.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 30

ПЭН-1
	07846

14025

-
	1959
	30

	31.
	Выключатель масляный 43Т
ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 31

43Т
	14547
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	3157

92167

20795
	1959
	30

	30.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 32

СЭН-4
	-
	1959
	30

	31.
	Предохранители  ПКТ-10
	ячейка № 33

ТН-IIc
	-
	1959
	30

	
	Трансформатор напряжения НТМИ-6 6000/100, класс 0,5
	
	3112
	1959
	30

	32.
	Выключатель масляный 

ВМГ-133-2, 6000/400
	ячейка № 34
Резерв
	-
	1959
	30

	
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	
	-
	1959
	30

	33.
	Трансформаторы тока:

ТПЛ-10  Ктт = 100/5 – 2 шт., ТЗЛ – 1 шт.
	ячейка № 35

2В 2ШР
	-
	1959
	30

	34.
	Трансформатор силовой 

ТМ-750/10, 6300/400 В, 68,7/1085 А.
	40Т
	2517
	1970
	30

	35.
	Электродвигатель 4АЗМ-500/6000 УХЛ4, 2970 об/мин
	ПЭН-1
	-
	1987
	30

	36.
	Электродвигатель 

2АЗМ I-315/6000, 2980 об/мин
	ПЭН-2
	-
	1987
	30

	37.
	Электродвигатель 4АЗМ-500/6000 УХЛ4, 2970 об/мин
	ПЭН-3
	-
	1987
	30

	38.
	Электродвигатель
4АЗМ-500/6000 УХЛ4, 

2970 об/мин
	ПЭН-4
	-
	1987
	30

	39.
	Электродвигатель 

А113-4, 250/6000, 1480 об/мин
	ПОЖ-1
	-
	1974
	30

	40.
	Электродвигатель 

А113-4, 250/6000, 1480 об/мин
	ПОЖ-2
	-
	1965
	30

	41.
	Электродвигатель А12-52-4, 630/6000, 1480 об/мин
	СЭН-3
	-
	1970
	30
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